MEGLEVO SZERKEZETEN UJ KOSZORU
KIALAKTASA
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FODEMI/RETEGREND:

2,2 cm dsb jarofelllet helyenként
Masterplast Mastermax 3 ECO
péraéte;fszté alatétfolia

oSS

25 cm szalas hészigetelés (URSA
Glasswool DF 39)
URSA SECO PRO 100 parazaré folia

15 -20 cm sartapasztas
3 cm deszkazat

10 cm boritott fa fodém
2 cm deszkazat

1 cm vakolat

Rockwool hészigetelés, diibelezve — L— XPS hészigetelés

épitteto Hosszupalyi Nagykdzség Onkorményzata 4274 Hosszupalyi, Szabadsag tér 6.
épités helye|  Hosszpalyi Roma Nemzetiségi Ovoda, 4274 Hosszlpalyi, Szabadsag tér 29., hrsz: 133
tervtargya | GyODA BOVITES /FELUJITAS MODOSITOTT EPITESZ KIVITELI TERVE

tervezs GODA CSILLA E 09-0487/16 Epitészmérndk /Tervezd szakmérnék
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